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Chapitre 1
Introduction

Micronet View est un logiciel destiné à la gestion intelligente des bâtiments. Micro-
net View est utilisé pour le contrôle des équipements de chauffage, de ventilation, de 
process et beaucoup d’autres automatismes.
Le diagramme ci-dessous  montre les différents outils de MicroNet.
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Les différentes applications mentionnées dans le graphe 1.1 sont :

Projet Manager
C’est l’outil qui permet de configurer le système de Micronet View. Toutes les appli-
cations démarreront de Projet Manager. Il permet également la configuration des 
différents systèmes et des sites relatifs aux projets.

Monitor tool
Il est utilisé pour visualiser les points en alarmes, modifier les limites. Monitor tool 
est également une interface permettant de visualiser et acquitter les alarmes ainsi 
que de visualiser des historiques.

I/O serveurs
Les I/O serveurs sont des drivers DDE permettant de communiquer entre les logi-
ciels et les régulateurs.
Différents I/O seveurs sont disponibles.
I/O server SNP pour la gamme satchnet (IAC),  
I/O server NCP pour la gamme MicroNet (protocoles Arcnet, NCP.)
De nombreux I/O server sont disponibles pour communiquer avec des régulateurs 
autres que Satchwell.

MicroNet WindowMaker et WindoViewer
Ces deux logiciels sont la base du système de supervision 
.Maker permet la programmation du site et des différents points relatifs à l’installa-
tion.
Viewer permet uniquement la visualisation du système, des valeurs, de l’archivage 
et des alarmes.
En résumé,  Maker est le logiciel de programmation du superviseur et Viewer est le 
logiciel d’exploitation.

ActiveX.
Les activeX sont des objets graphiques  permettant la prise d’informations sur les 
régulateurs tels que : les programmes horaires,  édition de tableau d’alarmes déjà 
pré-programmé etc...
Certains actives X sont intégrés dans MicroNet , les activeX relatifs aux régulateurs 
sont intégrés dans l’I/O servers.

Visisat
Visisat est le logiciel de programmation des régulateurs de la gamme Satchnet (IAC) 
et de la gamme MicroNet.
Visisat permet de prendre les informations du régulateur et les transférer sur une 
base de données (CSV) pour être exploitées par MicroNet. 
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Projets 
Multi Terminal

Pour de petit projet un seul poste de contrôle est souvent nécessaire.
Sur des projets plus importants, on a  souvent plusieurs terminaux permettant aux 
différents intervenants de pouvoir visualiser les paramètres.

Les différents terminaux permettent :
	 - Optimiser le système en distribuant les informations sur des terminaux diffé	
	 rents
	 - Faire tourner Monitor tool sur différents PC.  Exemple  distribuer des 		
		  alarmes sur des poste différents suivants le degré d’urgence.
	 - Mettre différents I/O server sur des terminaux pour optimiser les performan	
	 ces du système.

Exemple de distribution.
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Lors de l’installation de MicronetView sur chaque terminaux, vous devez spéci-
fier un nom unique de terminal. Puis quand vous utilisez Projet Manager, choi-
sissez les terminaux qui vont être utilisés pour  les projets.

Master/clients
terminaux

Lorsque dans votre projet il  y a plus d’un terminal, vous devez spécifier un termi-
nal Maître.
Uniquement un seul terminal peut être maître. les autres terminaux doivent obli-
gatoirement être client. Cela permet d’avoir une base de données centralisées ou 
le client vient lire ou modifier les paramètres.

Projet actif

Liste des projets
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Projet manager permet

- Créer ou effacer des projets dans MicroNet
- Sélectionner les terminaux qui utilisent le projet
- Sélectionner le terminal maître et les clients
- Sélectionner le projet qui sera actif.

Chaque projet peut avoir des configurations différentes. 
Il est donc essentiel de sélectionner le projet pour qu’il soit actif avant de démarrer 
MicroNet View.

L’option DBCHARGER pour exporter les fichiers CSV de visisat vers WindowMaker 
(tagname).

L’option DBDECHARGER pour exporter une base de données WindowMaker

L’option Démarrer l’I/O servers, WindowMaker, WindowViewer  et Monitor tool .

L’option Charger alarme  pour charger le fichier alarme qui est dans le dictionnaire 
des tagnames.

L’option accès utilisateurs a Micronet, Monitor tool et  l’I/O servers.

L’option démarrage automatique  des I/O servers, de Monitor tool et de Micronet 
lorsque Windows NT demarre.

A propos des dossiers Projets

Chaque projet MicroNet View possède différents fichiers (data base, paramètres de 
configurations ect..) permettant l’exploitation complète du site. MicroNet peut avoir 
plusieurs projets qui sont tous créés en utilisant Projet Manager.
Chaque projet est stocké dans un répertoire projet qui est lui même stocké dans 
MicroNetView.  Il est recommandé d’installer les projets dans le terminal maître.

Projet Manager

	 Autres fonctions
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Le Path de chaque projet est stocké dans MicroNet.ini, ce qui permet au démar-
rage de sélectionner automatiquement le projet désiré.

Contient les DLLs et les exécutables
Contient les projets MicroNet
1 répertoire par projet

Chaque répertoire projet contient les sous répertoires suivants :

Monitor: Ce répertoire contient la database du projet, les fichiers de contrôle et  la 
database au format paradox 5.

SNPIO et/ou NCPIO. Ces répertoires contiennent les programmes des serveurs 
pour communiquer avec les régulateurs. SNPIO est destiné aux produits satchnet et 
NCPIO est destiné aux produits MicroNet.

View contient tout les fichiers de windowMaker et de WindowViewer, incluant tout 
les tagnames (point de configuration).
Les fichiers  DB.CSV. sont utilisés pour les outils logiciels, pour les alarmes et les 
archivages.

Le registre du projet dans Projet Manager est définie dans MNPROJECT.INI.

Default Projet

Lorsque vous créez un Nouveau Projet, le défaut projet est copié et donne 
un nouveau nom que vous choisissez. Cela permet lors de la création du 
nouveau projet de prendre toutes les fonctions par défaut permettant de réali-
ser plus facilement les différentes fonctions.
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WindowMa-
ker et Win-
dowViewer

Windowmaker est utilisé pour créer des fonctions graphiques et tout le système 
d’exploitation. WindowViewer est utilisé par l’opérateur pour l’exploitation du sys-
tème, avec les valeurs en temps réels des régulateurs affichées sur une vue gra-
phique ou en animation graphique, la visualisations des alarmes, des courbes de 
tendances et de nombreuses fonctions inhérentes au logiciel de supervision.

Exemple de graphique

édition des 
menus

Symbole qui 
varie lors du 
fonctionnement

Affichage 
de la 
valeur en 
temps réel

Alarme Manager

Une touche de fonction sur windows Viewer permet l’affichage des alarmes du 
sites, de les acquitter et de pouvoir réaliser un historique.
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Les Alarmes sont inclues par défaut dans WindowMaker pour les nouveaux projets 
et demandent uniquement un nouveau paramètrage.
Cela permet après avoir configuré Monitor tool et les I/O servers d’utiliser immédia-
tement l’activeX Alarm Manager dans MicronetView.

Les controles 
ActiveX

Les ActiveX sont des objets graphiques permettant la simplification  de la configura-
tion de WindowMaker en réalisant un objet qui renferme de nombreux paramètres.
Invensys a  conçu des activeX pour la visualisation et le paramètrage des lois de 
chauffage comprenant 24 points de paramètrage et différentes fonctions pré-pro-
grammées. De nombreux activeX sont disponibles
Nota : Ces activesX sont en langue francaise.
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Les activeX de contrôle pour nos régulateurs sont :

Les lois sur 11 segments, les programmes vacances, les programmes horaires, 
les optimiseurs, les boucles de régulation deux étages et les boucles de régulation 
simple étage.

A propos des 
Tags

Les Tags sont une partie importante de MicroNet, Chaque paramètre d’un régula-
teur que vous désirez visualiser sur la supervision doit être configuré en tag.
Les tags sont stockés dans un dictionnaire (database). Vous pouvez configurer 
manuellement des tags à partir de WindowMaker, mais il est plus facile d’utiliser 
la fonction DBLOAD pour créer des tags automatiquement en exportant le fichier 
.CSV créé avec VISISAT.

Monitor tool

L’outils logiciel permet de configurer les points spécifiques des régulateurs, l’archi-
vage des points et activer les alarmes dans les limites définies.

les fonctions

•	 Générer des alarmes lorsque les valeurs des régulateurs dépassent les limi-
tes 		  paramètrées.
•	 Permet d’avoir une interface utilisateur pour la gestion des alarmes, visualisa	
	 tion acquittement etc..
•	 Permet d’envoyer une alarme vers une imprimante ou un Pager et l’acquitter 	
	 automatiquement.
•	 Permet de sauvegarder une base de donnée d’alarmes pour faire des étu-
des.
•	 Permet d’activer les alarmes et les acquitter uniquement en fonction du code 	
	 d’accès de l’utilisateur.
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Le diagramme ci dessous donne les différentes fonctions du logiciel.
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Terminal Maître 
et client

Lorsque vous programmez un projet, il peut y avoir un ou plusieurs terminaux. Vous 
devez nommer un terminal Maître, les autres étant clients.

Le terminal maître:
	 a) Active le server DDE pour envoyer les informations à windowViewer.
	 b) Route les alarmes vers un pager ou une imprimante.
	 etc..

Le terminal maître doit toujours avoir Monitor tools installé et qui tourne continuelle-
ment.
Le paramètrage Maître/client est spécifié quand MicronetView est installé, si vous 
devez modifier la sélection maître/client aller dans Projet manager et sélectionner 
Général/Paramètres.
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Pour installer correctement Micronet View et pour avoir un fonctionnement optimal, 
nous vous demandons de suivre le déroulement des opérations de la façon sui-

Configuration 
MicroNet View

Paramétrer projet manager

Paramétrer outils logiciel

Paramétrer L’I/O server

Paramétrer windowMaker

Démarrer l’ I/O servers

Démarrer WindowViewer
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Chapitre 2
Installation de MicroNet 

Configurations requises

Avant l’installation du logiciel, il est important que le PC et les logiciels soient com-
patibles avec MicroNet.

Les spécifications minimum requises sont :

•	 PC avec Intel Pentium II 200MHZ (processeur plus rapide recommandé)
•	 64MB RAM minimum (128MB recommandé)
•	 Disque dur 200 MB d’espace libre
•	 Résolution graphique 1024x768 avec 256 couleurs
•	 Windows NT serveur 4 ou workstation 4 (service pack 5)
•	 CD ROM.

Votre PC doit être en mode administrateur pour installer Micronet. 
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Installation du logiciel MicroNet 
View 

Pour installer le logiciel

1) Allumer votre ordinateur en mode ADMINISTRATEUR

2) Si vous avez le Dongle pour l’I/O serveur, connecter celui-ci sur le port impriman-
te.

3) Insérer le CD d’installation et cliquer sur Setup.exe

4) lire l’introduction et confirmer qu’aucun autre programme tourne sur votre PC, 
puis sélectionner Next pour continuer l’installation.

5) la page suivante apparait

6) Déselectionner les composants qui ne vous interrèssent pas
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Avez vous  sélectionné Micronet Monitor tool et Micronet projet manager.  Micro-
net projet manager doit être installé sur tous les terminaux
Vous devez obligatoirement installer Monitor Tool si vous utilisez l’installation de 
MicroNet view 7.1 (MicronetView WindowMaker et WindowViewer).

La fenêtre suivante apparaît :

Si vous sélectionnez Simple projet (single terminal projet) votre projet est installé 
uniquement sur un terminal. Vous ne pourrez pas a partir d’un terminal client faire 
des requêtes dans le terminal maître. Toutes les fonctions I/O serveurs etc.. fonc-
tionneront uniquement sur ce terminal.

Multi terminal
Si vous sélectionnez Multi terminal (Multi terminal projet) ce projet que vous instal-
lez sur ce poste pourra être accessible via projet manager et les autres terminaux 
clients si ils existent. Lorsque vous sélectionnez Multi terminal cela permet d’activer 
les drivers et I/O serveurs pour la communication multi postes.

Lorsque vous sélectionnez Multi terminal, vous devez choisir si le poste ou vous 
installez le logiciel est  maître ou client.  A la création d’un nouveau projet, ce para-
mètre sera pris par défaut.
Attention, lorsque vous sélectionnez un nouveau projet, il est important que chaque 
projet possède un seul terminal Maître. Vous pouvez sélectionner qui est maître 
après l’installation dans projet Manager sur chaque terminal puis en sélectionnant 
Général/Paramètres. (rappel chaque projet doit avoir un seul maître).

Simple terminal

Répertoire destination
Vous devez spécifier un répertoire de destination sur le terminal. Sur les terminaux 
utilisant le même projet, le répertoire doit être identique.
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Après quelques secondes d’attentes la fenêtre suivante apparaît.

Lorsque vous  entrez le nom de la machine ou utilisateur, le PC doit redémarrer.
Laisser le CD dans le lecteur.
L’installation  continue après que le PC soit reseté.

la fenêtre suivante apparaît

Full development system : Si vous désirez installer WindowViewer et WindowMa-
ker
Runtime only : Si vous désirez installer uniquement WindowViewer
Factory focus : ne pas sélectionner
Include help file : permet d’incorporer les fichiers d’aide.
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Attendre quelques instants et la fenêtre suivante apparaît

Entrer le nom unique du terminal dans lequel le logiciel a été installé.
Lorsque vous choisissez un projet et que vous configurez les I/O serveurs dans le 
terminal, les fichiers de configuration des I/O serveurs sont stockés dans les réper-
toires Ncpio ou Snpio.
Ces fichiers sont les préfixes avec le terminal ID, lesquels actives les paramètres de 
L’I/O serveurs de chaque terminaux.

La fenêtre suivante apparaît :
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Spécifier si vous utilisez ou non un code d’accès lors de l’utilisation  de Win-
dowViewer et WindowMaker. Cette fonction est  valable pour l’accès au paramè-
trage des I.O serveurs.
Si vous choisissez YES les fichiers «Monitor Tool» et I/O serveur» auront besoin 
d’être loggés.
Vous pouvez modifier le niveau d’accès pour lire, voir et modifier en sélectionnant 
l’option général/paramètres dans project manager.

Le fenêtre suivante apparaît.

Choisissez Continue, si vous avez un dongle et un code d’identification.
Choisissez Cancel si vous ne possédez pas de code et de dongle, vous serez alors 
en mode évaluation. Vous pourrez entrer le code après .

Si vous avez choisie continue, le tableau suivant apparaît

Pour chaque produit, entrer le code et sélectionner:  Update, si vous ne possédez 
pas le code sélectionnez : Don’t update.
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Attention :
Si vous ne possédez pas de Dongle le programme Monitor Tool et les I/O severs 
fonctionneront 30 et 60 minutes respectivement.

La fenêtre suivante apparait

Si vous avez la licence de MicroNet, sélectionner Install Licence. Si vous choisissez 
Cancel WindowMaker et WindowViewer fonctionneront uniquement en mode éva-
luation (limitation par un nombre de Tag).
Pour installer la licence plus tard, utilisez Démarrer/programm/micronet/common/
licence utility.

Additionner ou remplacer un 
composant du logiciel.

Si vous désirez additionner ou remplacer un composant du logiciel de MicroNetView.

	 1) Insérer la disquette d’installation de MicroNetView et cliquer sur Setup.
exe.
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2) Sélectionner additionner (ADD) ou modifier un composant ( remove compo-
nent).
puis choisissez l’option. 

Si vous choisissez Remove all installed components (vous modifiez toute l’ins-
tallation de Monitoor tool, du Project manager, des I/O servers, WindowMaker et 
WindowViewer.

Additionner ou 
modifier un Programme

Une méthode alternative pour modifier les sélections de programme est d’utiliser 
Add/remove Programms dans le panneau de contrôle de Windows. choisir
MicroNet WindowMaker et/ou WindowViewer et Wonderware : pour déplacer 
WindowMaker et WindowViewer.

MicroNet View pour déplacer Monitor tool, Project Manager et I/O server.

Pour déplacer le driver du 
Dongle de sécurité

pour déplacer le dongle, insérer le CD d’installation, et cliquer deux fois sur  Hasp\
hdd32.exe, l’écran suivant apparaît
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Logiquement lorsqu’on installe l’I/O serveur, le driver du Dongle est automatique-
ment installé en utilisant la fonction Typical. Dans certains cas il est possible que ce 
type de paramètrage interfère avec d’autres applications ou que le driver ne fonc-
tionne pas correctement. Dans ce cas vous devez vous référer à l’aide en ligne du 
HASP et ré-installer le driver du dongle en utilisant CUSTOM.

Pour avoir accès à l’aide, aller dans Start, Programm, MicroNet.

Pour réinstaller le driver du dongle :

1. Insérer le CD d’installation et faire un double click sur Hasp\hdd32.exe.

2. Le tableau suivant apparaît

3. Sélectionner CUSTOM

4. Suivre les informations.

Utilisation de 
CUSTOM 



Page 22

Manuel MicroNet

Utiliser la Database

La database utilisée par MicroNet View est au format Paradox 5. 
Paradox 5 utilise un driver pour le contrôle des caractères spéciaux de chaque           	
	 language. Pendant l’installation, MicroNet View utilise paradox pour adapter 
les paramètres régionaux de votre PC.
Vous pouvez modifier le language driver de la database d’un projet MicroNet View 
en utilisant LocalDB.exe . cette fonction est utilisée lorsque vous utilisez un projet 
réalisé dans un autre pays.

Avant d’utiliser LocalDB.exe, sélectionner le projet dans Project Manager 
Sélectionner Défault Project si les nouveaux projets utilisent un nouveau language 
driver.

NOTA : Vérifier que toutes les applications MicroNet View sont fermées avant d’utili-
ser LocalDB.exe.
Aucune autre application ou active X ne doit fonctionner avant de lancer LocalDB.

Sélectionner le répertoire ou se trouve votre projet. Par défaut, le répertoire est celui 
que vous avez sélectionné dans Project manager. Le répertoire doit inclure les 
NewDB, ActiveDB et setupDB

Monitor Project 
Folder.
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Suggested Language driver

Cette indication vous donne la base du code de lecture dans le registre de Windows.

Paradox Database language driver

Utiliser le menu pour sélectionner le language driver, ou sélectionner Select sug-
gested driver pour un choix automatique.

Convert
Sélectionner le bouton pour convertir les tables de la database en fonction du driver 
language sélectionné.
Ce bouton est valide si vous avez sélectionné un driver language différent.
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Utilisation de MicroNet Project Manager

Introduction

Chapitre 3

MicroNet Project manager est l’outil permettant de paramètrer votre système pour 
l’utilisation de MicroNet View.
Sur chaque PC Project manager permet la gestion des logiciels: Monitor tool, Win-
dowMaker, WindowsViewer et les I/O server.

Project manager permet :
•	 Créer ou supprimer les projets MicroNet View
•	 Sélectionner et activer le projet sur le PC, l’I/O server, WindowMaker et 		
	 Viewer..
•	 Sélectionner lequel des PCs est maître ou esclave.
•	 Sélectionner le terminal ou est installé le projet.
•	 Utiliser DBcharger pour exporter les points créés par Visisat et utilisés 
pour 		  les tagnames.
•	 Utiliser DBdécharger pour décharger les tagnames vers un fichier DB.CSV. 	
	 Cette 	 fonction est utilisée par Monitor tool pour  accéder à la base de don	
		  nées
•	 Démarrer l’I/O serveurs, WindowsMaker, Windowviewer et Monitor tool.
•	 Utiliser l’option Load alarm pour charger les états des alarmes de Monitor 	
		  tool 	 dans le dictionnaire des tagnames.
•	 Définir les codes d’accès pour Monitor tool et l’I/O serveur.
•	 Paramètrer le démarrage automatiquement de l’I/O serveur, de Monitor tool, 
et 		  de windowsViewer lorsque windows démarre.
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Démarrage du project Manager

Pour démarrer le project manager cliquer sur démarrer  dans windows, puis,  choi-
sir Program/MicroNet/ Project Manager 
la fenêtre suivante apparaît

Cette fenêtre permet de sélectionner le projet désiré, et d’activer les différents logi-
ciel, de visualiser les différents projets et de localiser les répertoires, 

Lorsque vous creez un nouveau projet, ce projet ouvre automatiquement un nou-
veau répertoire et apparaît dans la liste. 

Lorsque le projet est actif,  le nom du projet est en bleu et le curseur à gauche est 
pointé sur ce projet.
Les outils I/O server, WindowMaker, WidowViewer sont automatiquement appliqués 
à ce projet. 

Projet par Défaut

L’un des projets dans MicroNet s’appelle Projet par défaut., lorsque vous créez un 
nouveau projet, celui ci prend les différentes pages de programmation du projet 
par défaut, cette fonction permet d’avoir tout les outils lors de la création d’un nou-
veau projet. 
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La Procédure pour l’utilisation de Project Manager

Procédure 

Créer un Projet ou utili-
ser un Projet existant

Vérifier le Terminal ID

Add un terminal
au projet

Vérifier les paramètres
maitre/clients

Vérifier  le controle
acces utilisateur

Paramètrer le
démarrage automatique
de l’application

Charger les points du 
régulateur (DBcharger)

Paramètrer
l’access name

Décharger le dictionnaire
des tagnames pour
monitor tool (DBdéchar-

Configurer l’I/O serveur
Monitor tool et WindowMaker
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Utilisation des Menus

Nouveau Projet MicroNet

Cette fonction permet de créer un nouveau projet.
Lorsque vous choisissez Nouveau projet, le tableau  suivant apparaît :

Taper le titre du projet et le nom que vous donnez au répertoire dans lequel  sera  
stockés tous les fichiers du projet.
Ne pas mettre de PATH, 

Pour retrouver un projet, sélectionnez l’option:  Recherche du projet.

Cliquez sur OK,  le nouveau projet apparaît dans Project Manager.
Ce nouveau projet est une copie de Default project et prend les configurations et 
les différentes pages et schémas dynamiques.
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Rechercher un Projet

Les projets apparaissent logiquement dans la fenêtre de Project Manager.
Si vous désirez rechercher un projet, sélectionner RECHERCHE D’UN PROJET, la 
liste des projets  apparaît, 

Les projets en bleu sont corrects, les projets en noir sont incorrects.
Sélectionner le projet et cliquer sur OK, la fenêtre suivante apparaît

Changer le nom du projet si vous le désirez, puis cliquer sur OK.
Vous ne pouvez pas changer le Nom du project folder.
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PROPRIETES

l’option PROPRIETES permet de changer le titre d’un projet.
Pour cela, sélectionner le projet puis cliquer sur Fichier et Propriétés, la boite de 
dialogue apparaît

Taper le nouveau titre puis cliquer sur OK, Vous ne pouvez pas changer le réper-
toire (project folder name).

EXIT

Cette fonction permet de quitter project Manager.
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UTILISATION DU MENU EDIT

PARAMETRE ACTIF

Cette fonction permet d’activer et sélectionner le projet désiré dans project manager.
Lorsque le projet est actif dans project manager, les différentes fonctions propres au 
projet peuvent être alors activées : I/O serveur, monitor tool etc..
Cette fonction permet d’avoir différents projets et d’activer les fonctions propres à ce 
projet.
Vous pouvez également activer un projet en cliquant deux fois dessus. 

Si vous voulez activer un autre projet il faut obligatoirement arrêter toutes les fonc-
tions du premier projet: I/O serveur, monitor tools etc....
Le pathname du projet actif est stocké dans MicroNet.ini. dans les répertoires d’ins-
tallation de MicroNet.

Changer le projet actif n’affecte pas les projets actifs sur d’autres terminaux

DESENREGISTRER

Cette fonction permet de désactiver un projet sélectionné, le projet est alors effacé 
du Project manager.
Si vous désirez l’activer de nouveau, cliquer sur Recherche d’un projet.
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SUPPRIMER

Cette fonction permet d’effacer et détruire complètement le projet sélectionné.

ATTENTION

Ne jamais détruire le Défault project.

UTILISATION DU MENU START

Le menu Début permet de démarrer manuellement les différentes fonctions de 
MicroNetView et ses applications. 

MicroNet WindowMaker
Cette fonction permet de démarrer maker du projet sélectionné

MicroNet WindowViewer
Cette fonction permet de démarrer Viewer du projet sélectionné

MicroNet Monitor Tool
Cette fonction permet de démarrer monitor tool du projet sélectionné

MicroNet NCP/ARCNET I/0 serveur
Cette fonction permet de démarrer l’I/0serveur NCP ou Arcnet du projet sélection-
né.

MicroNet SNP I/0 serveur
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UTILISATION DU MENU GENERAL

Cette option permet de sélectionner le démarrage automatique des applications 
MicroNet.
Lorsque Windows démarre, vous pouvez spécifier l’application qui démarre et 
l’ordre de démarrage. Vous pouvez également définir un délai de démarrage entre 
chaque application.

Le paramètrage du démarrage automatique peut être différent pour chaque projet 
ou terminal

Sélectionner l’option Démarrage automatique, la fenêtre suivante apparaît.

Dans la fenêtre de gauche vous avez l’ordre de démarrage des différentes fonctions 
de MicroNet.
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PARAMETRES

Lorsque vous sélectionnez PARAMETRES dans le menu général, la fenêtre sui-
vante apparaît :

Si  Maître est sélectionné, le terminal est sélectionné comme maître pour le projet 
actif.
Si la case n’est pas sélectionné, le terminal est sélectionné comme terminal client.

Interface utilisateur

Cette fonction permet de limiter l’accès aux fonctions Monitor tool et I/0 serveur, 
et donc de définir des accès privilégiés.
Lorsque la case est sélectionnée, le système vérifie le niveau d’accès  dans Micro-
NetViewer (pas dans Maker) et définie ainsi un accès a monitor tool et I/O serveur.
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Exemple si l’utilisateur a un niveau d’accès = 1500 dans viewer, il pourra unique-
ment lire les paramètres de monitor tool et de l’I/0 serveur, en aucun cas il ne 
pourra apporter des modifications.

Access lecture : L’utilisateur peut uniquement lire les paramètres de monitor tool et 
de l’I/0 serveur.
Il ne pourra faire aucune modification, et ne pourra pas arrêter les applications.

Access écriture:  L’utilisateur possédant ce niveau d’accès peut
Arrêter ou démarrer l’I/0 serveur.
Voir et modifier les communications, le nom du site, les temps de scrutation 		
	 de l’I/0 serveur.
Voir et modifier la configuration des tags et acquitter les alarmes dans 			 
Monitor tool.
L’utilisateur ne peut pas créer ou effacer des fonctions.	

Acces plein : l’utilisateur ayant cet access peut tout modifier, créer ou effa		
cer les diffé	 rentes fonctions

TERMINALS

Cette option permet de définir le terminal qui est sélectionné pour l’application 
active.
Il est nécessaire de définir cette fonction avant d’utiliser Monitor Tool et donc de 
configurer la machine qui tourne avec l’action driver et le provider driver.

Lorsque vous sélectionnez terminal dans le menu Général, la fenêtre suivante 
apparaît

Le terminal ID utilisé est de couleur bleu, les autres terminaux sont en noir.
Si plusieurs terminaux sont utilisés, chaque terminal doit avoir une adresse unique.
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ADDITIONNER UN  NOUVEAU TERMINAL

Pour additionner un nouveau terminal, cliquer sur Ajouter, la fenêtre suivante ap-
paraît

Taper le numéro de terminal que vous désirez, puis cliquer sur OK. 

la liste des terminaux utilisés est stockée dans le fichier MNMonitor.ini.

ENLEVER UN TERMINAL

Pour enlever un terminal, sélectionner le terminal requis dans la fenêtre puis cliquer 
sur Déplacer.
Le terminal que vous utilisez (couleur bleu) ne peut pas être enlevé.

Cette option permet de modifier le terminal ID du terminal que vous utilisez.

Taper le terminal ID que vous désirez, puis cliquer sur OK.

TERMINAL ID
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UTILISATION DU MENU WINDOWMAKER

Charger alarme

Dans WindowViewer, il est possible d’associer  des alarmes de Monitor  tool dans 
viewer.
Cette fonction permet d’afficher l’état de l’alarme sur un graphique dans Viewer et 
d’animer par exemple un graphique etc..
Attention vous ne pouvez pas utiliser charger Alarme pour prendre des alarmes 
de Viewer.

Pour utiliser cette fonction, il est impératif d’avoir créé le TAG dans le dictionnaire 
des tagnames du projet.  Lorsque windowViewer fonctionne, monitor tool  déclare 
un lien DDE avec viewer pour activer des alarmes.

Pour pouvez paramètrer les tags automatiquement

	 1. Utiliser  l’option  Export Alarme WindowMaker  dans monitor tool, cette 	
	 fonction va creer un fichier Alarm.csv.
	 2. Utiliser ChargerAlarm dans Project Manager. Cette fonction importe le 	
		  fichier CSV 	 dans 	 le dictionnaire des tagnames.

UTILISATION DE CHARGER ALARME

1. Fermer WindowMaker et Viewer (s’ils sont actifs)
2. Faire un backup du dictionnaire des tagnames avant d’utiliser charger alarm.
3. Sélectionner windowMaker, charger  alarm. Confirmer que vous avez fait un bac-
kup du dictionnaire des tagnames. La fenêtre suivante apparaît.

Confirmer que le nom Alarm.csv est correct en le sélectionnant dans la fenêtre 
Fichier, puis cliquer sur OK pour importer.
A la fin de l’opération, le message importation réussie doit apparaître
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DBcharger

Cette option permet de créer des tags dans le dictionnaire des tags à partir d’une 
liste de points stockés dans un fichier .CSV.
Vous avez besoin d’utiliser cette option avant que l’I/O serveur soit utilisé pour le 
pooling des régulateurs et avant d’utiliser DB_charger pour créer le fichier DB.CSV 
utilisé par Monitor tool.

Note : Visisat est recommandé pour créer le fichier CSV

Access Names

Après avoir utilisé DBdécharger, vous utilisez WindowMaker pour éditer l’access 
name
En particulier l’access name est définie selon les paramètres:
Node name :  Le nom du PC ou l’I/O serveur tourne
Topic Name : Le nom du site de scrutation.

Exporter les points de Visisat

Vous pouvez générer un fichier CSV a partir du logiciel de programmation des régu-
lateurs MicroNet et exporter ce fichier vers MicroNet View.
L’utilisation de cette fonction est expliquée dans Visisat.

	 Pour le serveur DDE, On spécifie le type de L’I/O serveur : NCP ou SNP

	 Si vous utilisez le système en High Priority, il est interressant de configurer 	
		  directement dans 	  visisat le nom de l’access Name.

	 Assurez vous que le fichier CSV est sauvegardé dans le répertoire View du 	
		  projet. Exemple  C:\MicroNet\Projects\Hopital\View.

Exporter des points de L’I/O serveur.

Vous pouvez aussi générer un fichier CSV en utilisant Export Tag to MicroNet 
WindowMaker. Cette fonction est décrite dans la documentation de l’I/O serveur.
Par défaut, le fichier CSV est stocké dans le sous répertoire View du projet consi-
déré.

Toutes les informations sont inclues dans le fichier CSV, Nom du site, access 
name etc..
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Utilisation de DBCHARGER

Pour utiliser DBcharger

1) fermer WindowMaker et Windowviewer
2) Faire un backup du dictionnaire des tagnames
3) Sélection Windowmaker DBcharger, confirmer que votre backup existe.

Le fenêtre suivante apparaît :

4) Sélectionner le fichier CSV a importer, puis cliquer sur OK. Une fenêtre apparaît 
vous informant de tous les points ou access name présent dans le dictionnaire des 
tagnames.

5) Choisir l’une des options suivantes et cliquer sur OK.
	 Remplacer l’existant par les nouvelles informations.
	 Cette fonction permet de deleter les informations du dictionnaire de tagname.
	 Update l’existant par les nouvelles informations
	 Cette fonction permet d’additionner de nouvelles informations au dictionnaire 	
	 de tagname, les éléments de même type seront remplacés par les 		
		  nouveaux.
	 Changer le nom
	 Importe les informations en utilisant le nom que vous spécifié.
	 Ignorer cette entrée.
	 Stop l’information avant de l’importer dans le dictionnaire des tagnames.
	 Arrêter le load.
	 Arrête la fonction charger
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DBDECHARGER

DB décharger permet de transférer les éléments de windowMaker vers un fichier 
DB.CSV. Ce fichier est ensuite utilisé par Monitor tool comme fichier source défi-
nissant les propriétés des variables tagnames en alarme ou archivage.

Sélectionner DBdécharger, la fenêtre suivante apparaît :

Dans l’exemple ci dessous le fichier DB.CSV existe et on va uniquement faire un 
update.
dans tous les cas le fichier CSV doit être nommé DB.CSV et placé dans le sous 
répertoire View du projet MicroNet.
Un nouveau ficher DB.CSV doit être créé si vous avez modifié le dictionnaire des 
tagnames. 

Propriétés

Cette fonction permet de spécifier les paramètres de WindowMaker/WindowViewer.
Cette fonction est placée dans  project manager.
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App developpement 

Cette fonction permet de paramètrer toutes les modifications de l’application et dis-
tribuer automatiquement les applications mise à jour sur les postes de consultation  
(NAD)

Résolution

Vous pouvez utiliser cette fonction pour configurer la résolution du terminal
voir documentation Intouch
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Alarm Tab

Cette fonction permet de configurer le terminal comme alarme serveur ou alarme 
provider.
Voir documentation Intouch


